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1. Изделие: Светильник Ь-кцо 330/34080/220 АС /Г60/О8/1К1У-66/5,0К 

Заявитель: ООО «Ледсл» 

Тип источника света: светодиоды 

Результаты испытаний по настоящему протоколу относятся только к испытанным образцам. 
Настоящий протокол запрещается копировать без письменного согласия испытательного 
центра. 

г. Москва 2014г. 
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10. Измерение температуры на корпусе светильника Ъ-1е§о 330/34080/220 АС/Г60/О8/ПС1У-
66/5,0К: 

Измерение температуры тепловизором: 
58.8 X 

45.: 

40.0-

ЗЬ.О 

ЬО.О 

2Ь.О 

№ точки: Темп. РС1 1 
М1 54,4 
М2 55,5 
МЗ 58,0 

1 М4 39,6 

Измерение температуры при помощи термопары в точках указанньк заказчиков: 

Испытания провели: 

Зав. лаб. спектрофотом. и электрических испытаний 

Старший инженер: 

Обозначение 
точки 

Измеренная 
температура 1, 

° С 
№1 60,6 

№2 50,0 

№3 50,5 

№5 61,2 

(подпись) 

(•ощшёь) 

Крючкова Е.В. 
(Ф.И.О.) 

Кирюхин А.В. 
(Ф.И.О.) 
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